DOCUMENTO 6
INSTRUMENTO DE VERIFICAGAO
Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico

O Instrumento de Verificagdo devera ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de
Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estddios classificados como de
Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estadio com capacidade
total de publico superior a 10.000 pessoas.

~ INSTRUMENTO DE VERIFICACAO

1. DOCUMENTACAO

1.1 A edificagdo possui todas as documentagdes do Corpo de Bombeiros Militar?

SIM (X) NAO ()

1.2 A edificagdo possui Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar?

SIM (X) NAO ()

1.3 Qual a capacidade oficial do estadio prevista no Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio
e Panico aprovado?

2.809 (Arquibancadas) — duas mil, oitocentos e nove pessoas
1.100 (Camarotes) — Mil e cem pessoas.

1.4 Qual a atual capacidade de publico sugerida para o estadio?

3.909 pessoas (Tres mil, novecentos e nove pessoas)

2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO

2.1 A arquitetura da edificagdo, bem como a drea total construida da edificagdo sdo compativeis
com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM (X) NAO( )

2.2 Estas influem na saida de emergéncia, bem como na lotagdo plena da edificagao?

SIM ( X) NAO( ) N
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2.3 H4 alguma influéncia para a potencializagdo de incéndios ou outros acidentes?

SIM () NAO (X)

3. EXTINTORES DE INCENDIO

3.1 Os extintores estio em conformidade com o projeto aprovado, no tocante as quantidades ¢

tipicidades?

SIM (X) serio guarnecidas pelos Brigadistas NAO ()

3.23.2 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do
INMETRO. e seguem a NBR 12.962?

SIM (X) NAO ()

3.3 O estadio apresentou nota fiscal de compra/manutengdo dos extintores conforme projeto
aprovado?

SIM () NAO (X)

4. CANALIZACAO DE INCENDIO, DAS FONTES DE CAPTACAO E REDES DE
INCENDIO

4.1 O estadio possui sistema de hidrantes?

SIM () NAO (X)Obs: Nio se aplica.

1 2 O sistema de hidrantes esta de acordo com o Projeto de Prevengdo ¢ Combate a Incéndio e

Panico aprovado?

SIM () NAO (X )Obs: Nio se aplica.
4.3 O sistema de hidrantes estd em pleno funcionamento?

()Sim

() Nio

() Parcialmente
(X) Obs: Nio se aplica.

L

I 4.4 O estadio possui caixas de incéndio?
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SIM () NAO ( X) Obs: Nio se aplica.

4.5 As caixas de incéndio estio de acordo com o Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio
¢ Péanico aprovado?

SIM () NAO (X) Obs: Nio se aplica.

4.6 As caixas de incéndio estdo em pleno funcionamento?

() Sim

() Nao

() Parcialmente
X)Obs: Nio se aplica.

4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

SIM () NAO (X )Obs: Nio se aplica.

4.8 O sistema de bombas esta de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar?

SIM () NAO ( X) Obs: Nio se aplica.

49 O sistema de hidrantes possui manutengdo preventiva programada, por empresa
especializada com emissdo de documentagdo de conformidade?

SIM () NAO ( X) Obs: Nio se aplica.

4.10 Qual o periodo da manutengdo do sistema de hidrantes?

() Mensal
() Trimestral
() Semestral
( ) Anual

4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalizagio de incéndio?

SIM () NAO ( X) Obs: Nao se aplica.
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4.12 E xiste hidrante urbano (coluna) ligado a rede de abastecimento publico?

SIM () NAO (X) Obs: Nio se aplica.

4.13 Existem reservatérios (cisternas e /ou outro manancial) de agua com condigdes de
captagdo pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificagdo?

SIM () NAO (X)

4.14 Qual o tipo de reservatdrio?

() Cisternas
() Outro Manancial

4.15 A edificagdo possui reservatérios de agua superiores na cobertura?

SIM () NAO (X)

.16 A edificag@o possui sistema de chuveiros?

SIM () NAO (X)
4.17 Este sistema possui manutengdo preventiva programada por empresa especializada com
emissdo de documentagdo de conformidade?

SIM () NAO (X ) Obs. Nio se aplica

4.18 Qual o periodo da manutengdo?

( ) Mensal
( ) Trimestral
() Semestral
( ) Anual

5. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

5.1 A edificagdo possui o Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

SIM (X) NAO ()
5.2 O SPDA esta de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

|
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[ SIM (X) [ NAO( ) ]

5.3 O SPDA possui identificagdo, sinalizagdo, protegdo € isolamento, de acordo com a NBR
4192

N

5.4 Para este sistema preventivo, a edificagdo possui manutengao preventiva programada por
empresa especializada com emissdo de documentagdo de conformidade?

SIM () NAO (X)
5.5 Qual o periodo da manutengdo do SPDA?

( ) Mensal

() Trimestral
() Semestral
() Anual

6. SISTEMA MOTOGERADOR

6.1 A edificagdo possui grupo motogerador?

SIM (X) NAO ()

6.2 Qual a quantidade?

AN N AN AN AN AN A~
~
W

) Outro.  Quantidade
Obs: O equipamento ¢ locado apenas nos dias de jogos.

6.3 Qual o volume de combustivel de cada gerador?

cima de 250L ( X) ,
396 ¢

Até 250L ()

6.4 Possui identificagdio, sinalizagdo, protegdo ¢ isolamento, de acordo com as NBR 6.

NBR 5.477?
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SIM ( X) NAO( )

6.5 O grupo motogerador esta interligado ao sistema de iluminagdo de emergéncia, caso haja,
a fim de orientar o espectador a localizagdo das saidas?

SIM(X) NAO ()

6.6 O grupo motogerador estd interligado a outros Sistemas de Prevengdao e Combate a
Incéndio e Panico?

SIM () NAO (X)

7. SAIDAS DE EMERGENCIAS

7.1 As saidas de emergéncia estdo dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevengao
¢ Combate a Incéndio e Panico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM (X) NAO ()

7.2 No tocante s circulagdes horizontais (corredores, halls e circulagdes), estas ficam
permanentemente desobstruidas até a saida de emergéncia?

SIM (X) NAO ()

7.3 No tocante as circulagdes verticais (escadas e rampas). estas ficam permanentemente,
desobstruidas até a saida de emergéncia?

SIM (X) NAO( )

7.4 As areas de assento ¢ de concentragdo de pessoas estdo demarcadas?

SIM (X) NAO( )

7.5 A edificagdo possui acesso radial (corredor de circulagio que da acesso direto a
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area de acomodagio dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

SIM (X) NAO( )

7.6 Os acessos radiais estdo sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em
amarelo)?

SIM (X) NAO( )

7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte, estrangule ou impega o escoamento do publico?

() Portdo
() Grade
( ) Cerca
() Outro

( x ) Ndo existe

7.8 Todas as areas de saida de emergéncia do publico estio identificadas ¢ smdh/adas de
acordo com as normas vigentes?

SIM (X) NAO( )

7.9 As portas ou portdes de saida possuem barras antipanico?

SIM () NAO (x ) Permanecerio abertos durante
evento

7.10 Existem portdes de emergéncia que permitam a passagem do publico para o campo?

SIM (X) NAO ()

7.11 Os portdes de emergéncia sdo adequados?

SIM (X) NAO ()

7.12 Os acessos a edificagdo sdo providos de catracas?
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(X)) Simples
() Eletronicas
() Removiveis

() Proprias

() Sem catracas

7.13  As catracas sdo reversiveis?

SIM () NAO (X)

7.14 As catracas possuem software antipanico que promove o recolhimento dos bragos em caso
de necessidade de escoamento?

SIM () NAO (X)

7.15 A edificag@o possui plano de emergéncia?

SIM () NAO (X)

7.16 As portas ou portdes de saida final abrem no sentido do fluxo de saida e sdo mantidos na
posigdo totalmente aberta antes do fim do evento?

SIM (X) NAO( )

7.17 Existem portas ou portdes de saida de correr ou enrolar ou portas de subir ¢ descer, tal

qual de enrolar utilizados como saida de emergéncia dos espectadores (Portdes de portas de
bar)?

SIM ( x ) Permanecerio abertos durante NAO ()
evento

7.18 Os acessos radiais estdo sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em
hmarelo)?

SIM (X) NAO ()

7.19  Os pisos sdo antiderrapantes?

SIM (X) NAO ()
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8. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

8.1 O estddio possui iluminagdo de emergéncia?

SIM (X)Sistema iluminagdo convencional NAO ()
alimentados pelo motogerador
8.2 Atende ao Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar?

SIM (X) NAO( )

9. ABASTECIMENTO DE GAS COMBUSTIVEL E OUTROS INFLAMAVEIS

9.1 A edificagdo possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

( ) Cozinha

( X)) Bar/ Lanchonete
() Removiveis

() Préprias

9.2 Quantos?
Cozinha:

Bar/ Lanchonete: 03

Outros:

9.3 Existe sistema de abastecimento de gds combustivel da edificagio?

SIM () NAO (X)PROIBIDA A PREPARACAO DE
IE ALIMENTOS NO LOCAL

9.4 Caso haja, qual o sistema de abastecimento de gds combustivel da edificagio?
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) Central de GLP
{ ) Bowjdo de GLP
{ ) Gas Namural Canaliza

9.5 Esta de acordo com a legislagdo vigente?

SIM () NAQ ()

9.6 Ha documento de responsabilidade éenica?

{ YART
{ JRRT
{ ) N30 ha documento

9.7 Existe algum local especifico para a guarda de materiais de natureza inflamdvel (madeiras.
sarrafos. tecidos ou similares)?

SIM () NiO(N)

10. SETORIZACAO E CIRCULACAO DE PUBLICO !

10.1 Os recintos que recebem o publico estdo setorizados a fim de pO\\lblllldl‘ as equipes de
socorro ¢ salvamento condigdes para executarem suas respectivas agdes? ‘

SIM (X) NAO( )

|
|
1
l
10.2 Os setores de assentos tém. no minimo. duas alternativas de saida de emergencia., em
- posigdes distintas?

SIM (X) NAO( )

10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisdo fisica entre setores, por intermédio ':
de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares. sanitarios. ;
atendimento médico, acessibilidade ¢ outros), acessos e saidas independentes? ;
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SIM (X )A ARQUIBANCADA ZEDO PIAE |NAO ()
PARTICIONADA EM VISITANTES /
LOCAL.

10.4 O estadio possui cadeiras? (Caso ndo possua, avance para a questdo 10.11)

SIM () NAO (X)

10.5 As cadeiras sdo rebativeis?

SIM () NAO( )

10.6 As cadeiras sdo constituidas de material incombustivel ou retardante ao fogo?

SIM () NAO( )
10.7 Qual a largura 0til de cada cadeira?
Menor que 42cm () 42cm ou maior ( )

10.8 Qual a distancia entre os eixos das cadeiras instaladas?

Menor que 50cm () 50cm ou maior ()

10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a ndo permitir sua remogao ou desprendimento de
partes sem auxilio de ferramentas?

SIM () NAO( )

10.10 Qual o espagamento minimo para circulagdo nas filas, entre a proje¢do dianteira de um
assento de uma fila e as costas do assento em frente?

() Menor que 35cm
() Entre 36 € 40cm
() 41cm ou maior

10.11 Quando o estadio ndo possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das
arquibancadas, qual ¢ a altura e a largura destes patamares? (Caso o estadio possua cadeiras,
avance para a proxima sec¢ao)
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Altura

(X) Entre 20 e 50cm
( )Entre 51 e 57cm
() Maior que 57cm

Largura

(X)) Menor que 75cm
( ) Entre 75 e 85cm
() Maior que 85cm

11. BRIGADA DE INCENDIO

11.1 A edificagdo possui Brigada de Incéndio?

SIM ( X) NAO ()

(Obs: A brigada profissional é contratada nos dias de jogos.

11.2 Caso exista, atende a legislagdo vigente?

SIM (X ) NAO ()

A regularidade da brigada profissional deve ser conferida em eventual vistoria de fiscalizagio.

12. SISTEMA DE DETECGAO ALERTA/ALARME E COMUNICACAO

12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o publico em caso de sinistro?

SIM () NAO (X ) ISENTO.

12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevengdo ¢ combate a panico em
situagdes de emergéncia?

SIM (X) NAO( )
Obs: SERA VEICULADA MENSAGEM CONFORME EXIGENCIA DA 1T 33/ CBMMG.
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13. SINALIZACAO E ORIENTACAO PARA O PUBLICO

i 13.1 A edificagdo possui mapa de localizagio?
SIM () NAO (X)

} 13.2 O mapa de localizagdo informa:

() Localizagio do espectador

() Saidas mais proximas

() Trajeto até as saidas

() Telefones da sala de seguranga da edificagio

13.3 A edificagio possui placas indicativas de capacidade total do pablico de acordo com as

normas especificadas?

SIM (X) NAO ()

e e————

13.4 A edificagdo possui placas indicativas da lotagdo maxima dos diversos sctores de acordo

com as normas especificadas?

SIM () NAO (X)

14. ACESSIBILIDADE DE VEICULOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR
L EMERGENCIA E POSTOS DE SAUDE

14.1 A edificagdo possui fluxo sem obstrugdo para a remogao de atletas pelas ambulincias”?

() Sim, em lados opostos
( X) Sim, em apenas um lado
( )Nao

14.2 Caso haja, as areas dos veiculos de emergéncia sdo reservadas e sinalizadas?

| SIM (x) NAO () |
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14.3 A edificagdo possui postos de .nu\dnmnm pre- hO\pllJl.ll ”‘7:
SIM ( x) durante 0 evento esportivo NAO ()

14.4 Caso haja, quantos sio o0s postos?

(x)laji

()3aé6

()6a9

()%al2

() Mais de 12 J
DIAGNOSTICO

Restrigdo 1:

| . ga .
Providéncias:

Prazo:

Fotos:

Restrigado 2:

Providéncias:

|

Prazo:

i Fotos:

PARECER SOBRE O ESTADIO

Aprovado (X)

Aprovado com Rcslriqﬁo' O
R ‘ad

eprovado 0

RESPONSAVEIS

Nome do Profissional: Paulo (clmn \llv.\ Jardim , o

Posto: 2° Ten BM [ —

Fungdo: Subcomandante da 2" Cia de l‘mvang‘m do’ 7 BPIY‘ ,,,,,, e

1 : sterminados jééiy
Se aprovado com Restrigdo, proceder ds corregdes nos prazos determinados.
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Patente:

Assinatura:

() A
M. ot /’L"V 37

7

Nome do Profissional: Farley Frederico Percira de Freitas
Graduagdo: 17 Sgt BM

Fungio: Vistoriador

datente:
Assinatura:

.- y.

WURILAN | zr B
VIGENCIA

| Data de emissdo: 02/01/2026

l Prazo de validade: 12 meses.

O presente documento ndo substitui, restringe ou, ainda, se¢ sobrepde, a qualquer
tempo, aos outros laudos necessirios ao funcionamento do estadio.
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